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警告 

 为了人身及设备安全，使用前请详细阅读说明书，并严格按照要求规

范操作。 

 在将测试仪置入运行前，检查测试仪是否有可见的损坏。 

 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。 

 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。 

 在将测试仪投入操作前，确保通风口，电源开关和电源插座没有被阻

塞。 

 测试仪的内部可能产生高电压！ 因此，只有具备资质的人才允许打开

测试仪。 

 为了防止寄生电流或电压，总是将测试仪的等电位地接到保护地。 

 不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。 

 本测试仪为互感器离线测试装置，在对互感器进行各项试验时，请务

必将互感器各端子上的连接线甩开。 

 在仪器工作时，切勿连接或断开测试对象。 因为外部电感线圈存贮的

能量可能产生致命的高电压，导致人身伤害和设备永久损坏。 

 CT 变比极性试验时，应将不检测的二次绕组短接。 

 在做 CT 变比试验时，如果一次电流比较大导致接线柱过热，应等接线

柱温度降低后再拧开一次连线。 

 做 PT 励磁特性试验时，一次绕组的零位端接地。 

 断开测试电缆时，先从仪器侧开始。 

 

 注：本公司保留对此说明书修改的权利，产品与说明书不符之处，

以实际产品为准。 
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一、 仪器特点及技术参数 

1.设计用途 

本产品参考 GB 1207-2006、GB 1208-2006 等标准设计，用于对保护类

CT/PT 进行自动测试，适用于实验室及现场检测。可自动完成 CT/PT 励磁

特性、CT/PT 变比、CT/PT 极性、CT/PT 比差、CT/PT 角差、CT 一次通流、

CT/PT 交流耐压、CT/PT 二次负载、CT/PT 直流电阻的测试。 

 

2.产品特点 

 采用高性能工业控制计算机操作，大屏幕彩色液晶显示屏，内嵌超薄工

业键盘，外接 USB鼠标，预装 Windows 操作系统。 

 采用全新 Windows平台测试软件进行控制，操作简单方便；独有的采样

波形实时显示功能可最直观、完整的观测到试验过程。 

 可以方便的保存和导入试验配置，无需重复设置试验参数；可自动生成

文本格式和 Word 格式的试验报告，伏安特性曲线图、CT误差曲线图亦

自动保存于试验报告内。 

 配备多个 USB 接口，可以方便地导出试验报告，可避免旧式仪器打印机

损坏或打印纸用完而无法导出试验报告的弊端。 

 仪器具有自我保护功能，采用合理设计的散热结构，具有可靠完善的多

种保护措施。 
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 220V单电源输入，避免了使用 380V 时的危险。 

 

3.面板说明 

 

 

（1） V1、V2：电压输入端子； 

（2） S1、S2：电压输出端子； 

（3） R：直流电阻测试接口； 
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（4） R Switch：直流电流输出开关，测试直流电阻时合上开关，完成

测试后将开关断开； 

（5） HV Switch：空气开关，试验前将开关闭合，试验结束后将开关断

开； 

（6） P1、P2：电流输出端子； 

（7） C1、C2：电流输入端子。 

 

4.技术参数 

输出电压 0-1000V 

输出电流 0-600A 

测试仪主机重量 25Kg 

相位测量（角差） 精度：±4min；分辨率：0.1min 

比差 精度：≤0.05% 

CT 变比测量 
1、范围：≤10A/1A(50A/5A)，精度：≤0.5%； 

2、范围：≤5000A/1A(25000A/5A)，精度：≤0.2%； 

PT 变比测量 范围：≤500KV/1V；精度：≤0.5% 

二次负载 范围：≤25Ω；精度：≤2% 

直流电阻 范围：≤50Ω；精度：≤1% 

主机工作电源 AC220V±10%；50Hz/60Hz（±2 Hz） 

测试仪主机体积 420mm×220mm×360mm 
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二、 操作及使用说明 

1.软件主界面 

 

上图为仪器开机后的主界面，根据测试需要在 CT 参数设置和 PT 参数

设置窗口填写相应的参数。 

 

1.1 工具栏 

 读取设置：导入试验参数设置。 

 保存设置：保存试验参数设置。 

 保存试验报告：保存在“试验报告设置”选项中勾选的项目的试

验报告，可在一份试验报告中保存多个试验项目。 
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 通信连接：选择通信端口。 

 复位：复位控制系统。 

 开始试验：点击后软件将自动开始试验。 

 停止试验：点击后软件将自动停止试验。 

 显示波形：实时显示试验中采样的各通道波形。 

 接线图：显示各试验项目的接线示意图。 

 

1.2 试验报告 

在试验报告设置窗口选择报告内容，试验完成后会弹出对话框，可在

对话框中选择保存路径，设置试验报告文件名；也可在试验完成后，单击

工具栏上的“保存报告”按键来保存试验报告；试验报告可保存为文本文

件格式或 Word 文件格式，报告可通过 USB 接口插入 U 盘直接复制导出。 
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1.3 显示波形 

单击工具栏上的 按键可弹出采样波形界面，在试验过程中可实时显

示输出的电流、电压波形。 

单击“输出保持”按键，电压、电流会保持当前大小持续输出。 

单击“输出缓升”按键，电压、电流会缓慢增大。 

单击“输出缓降”按键，电压、电流会缓慢减小。 

 

 

1.4 显示试验接线图 

 单击工具栏上的 按键可弹出试验接线图。 
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2.参数设置 

 

 CT 参数设置：进行 CT 测试前须填写的参数。 

 PT 参数设置：进行 PT 测试前须填写的参数。 

 试验报告设置：设置试验报告中保存的项目。 

 波形刷新时间：采样波形刷新的间隔时间。 

 调压器速度：设置试验时升压、升流的速度，速度越快，精度越低。 
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3.CT 励磁特性 

 

 最大输出电流：为仪器输出的最高设置电流，如果试验中电流达到

设定值，将会自动停止升流，以免损坏设备。通常电流设置值不大

于 1A，就可以测试到拐点值。 

 最大输出电压：为仪器输出的最高设置电压，通常电压设置值稍大

于拐点电压，这样可以使曲线显示的比例更加协调，电压设置过高，

曲线贴近 Y 轴，电压设置过低，曲线贴近 X 轴。如果试验中电压达

到设定值，将会自动停止升压，以免损坏设备。 

 误差曲线：自动计算出误差曲线数据并显示误差曲线，5%和 10%可

选。 
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 拐点电压电流：测试完毕自动计算出拐点电压电流并显示。 

 

试验步骤及接线： 

测试仪的 S1、S2 为电压输出端，试验时将 S1、S2 分别接电流互感器

的二次电压输入端 S1、S2（互感器的所有端子的连线都应断开）。接线无

误后，合上空气开关，点击“开始试验”按键后，即开始测试。试验时测

试仪开始自动升压、升流，当实际电压达到设置的最大输出电压，或实际

电流达到设置的最大输出电流时试验结束，软件会自动显示拐点电压、电

流值并描绘出伏安特性曲线和误差曲线图，软件停止后必须断开空气开关。 
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4.CT 变比极性 

 

 测试方法：选择电流法来进行试验。 

 一次电流：仪器输出的最大电流，当试验电流达到设定值，将会自

动停止并计算试验结果。 

 

试验及接线（电流法）： 

CT 一次侧接测试仪 P1、P2，CT 二次侧接测试仪 C1、C2，将不检测的

二次绕组短接。设置好“输出电流”和“参数设置”页中“CT 参数设置”

项里的“一次侧额定电流”、“二次侧额定电流”，接线无误后，合上空气开

关，按“开始试验”按键后，即开始测试。 
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当一次侧输出电流或二次侧输入电流达到所设定的电流值时，装置会自

动停止试验，输出电流回零，并计算出变比和极性，软件停止后必须断开

空气开关。 
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5.PT 励磁特性 

 

 最大输出电流：为仪器在 PT 励磁试验时输出的最大电流，当试验电

流达到设定值，将会自动停止并计算试验结果。 

 最大输出电压：为仪器在 PT 励磁试验时输出的最大电压，当试验电

压达到设定值，将会自动停止并计算试验结果。 

 拐点电压电流：测试完毕自动计算出拐点电压电流并显示。 

 

试验及接线： 

测试仪的 S1、S2 为电压输出端，试验时将 S1、S2 分别接互感器的 K1、

K2，电压互感器的一次绕组的零位端接地。接线无误后，合上空气开关，

按“开始试验”键后，即开始测试。 

试验时测试仪开始自动升压、升流，当实际电压、电流值达到设置输
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出电压或输出电流值时试验结束，调压器回零后，切断电压输出，软件会

自动显示拐点电压、电流值并描绘出伏安特性曲线图，软件停止后必须断

开空气开关。 
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6.PT 变比特性 

 

 输出电压：为仪器在试验时输出的最高电压，如果试验中电压达到

设定值，将会自动停止试验并计算试验结果。 

 

试验及接线： 

PT 一次侧接测试仪 S1、S2 ，PT 二次侧接测试仪 V1、V2，设置好“输

出电压”和“参数设置”页中“PT 参数设置”项里的“一次额定电压”、“二

次额定电压”，接线无误后，合上空气开关，按“开始试验”键，即开始测

试。 

当一次侧输出电压或二次侧输入电压达到所设定的电压值时，装置会自

动停止试验，输出电压回零，软件自动计算出 PT变比和极性，软件停止后
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必须断开空气开关。 
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7.一次通流 

 

 输出电流：为仪器在做通流试验时输出的设置电流。 

 输出时间：仪器在做试验时的持续输出时间，达到设定时间自动停

止试验。0～200A 最大输出 10 分钟，200A～300A 最大输出 2 分钟，

300～400A 最大输出 10秒钟，400A 以上最大输出 3 秒钟。 

 

试验及接线： 

 接线请参照 CT 变比，将不检测的二次绕组短接，CT 一次侧接测试仪 P1、

P2，CT 二次侧可以短接或接测试仪 S1、S2，接线无误后，合上空气开关，

按“开始试验”键，即开始测试。当到达设置的“输出时间”后，软件自

动停止输出，软件停止后必须断开空气开关。 
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8.交流耐压 

 

 输出电压：为仪器在做交流耐压试验时输出的设置电压。 

 漏电流阀值：当监测电流超过该值时，仪器将停止试验。 

 输出时间：仪器在做试验时的持续输出时间，达到设定时间自动停

止试验。 

 试验结果：显示试验结果。 

 

试验及接线： 

将互感器二次测短接之后与测试仪电压输出端 S2 连接，测试仪电压输

出另一端 S1接互感器外壳。接线无误后，合上空气开关，按“开始试验”

键后，即开始测试。测试过程中，仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间
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的漏电流实时检测，如果发现电流迅速增加，将会自动回零，页面会显示

测试异常。当到达设置的“输出时间”后，软件自动停止输出，软件停止

后必须断开空气开关。 

 



 24 

9.二次负载 

 

 最大输出电压：为仪器在做二次负载试验时输出的最高设置电压，

如果试验中电压达到设定值，将会自动停止升压，以免损坏设备。 

 阻抗测量结果、电阻测量结果、电抗测量结果：测试完毕自动计算

出阻抗、电阻及电抗值并显示。 

 

试验及接线： 

 测试仪的 S1、S2 为电压输出端，将被测负荷（负载）接测试仪的 S1、

S2 端，检查接线无误后，合上空气开关，按“开始试验”键后，即开始测

试。试验完成后，软件自动显示测试结果，软件停止后必须断开空气开关。 
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10.直流电阻 

 

 测试温度：当前测试时变压器油温。 

 折算温度：设定电阻折算的温度值。 

 测量结果：当前温度下测试的直流电阻值。 

 折算结果：折算到设定温度下的直流电阻值。 

 

试验及接线： 

 将直流电阻专用测试导线接到测试仪的 R 端口，专用测试导线另一端的

红、黄两线接到被测品的一端，绿、黑 两线接到被测品的另一端，检查接

线无误后，合上 R Switch 开关，按“开始试验”键后，即开始测试。试
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验完成后，软件自动显示测试结果，软件停止后必须关闭 R Switch 开关。 
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三、售 后 服 务 

一、 本公司对售出的产品一年质保。用户要求维修请与本公司售后服务

部联系。 

二、 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费： 

2.1 用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。 

2.2 用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。 

2.3 用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。 

2.4 用户因接线错误导致设备故障或损坏。 

2.5 如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。 

2.6 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。 

2.7 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。 
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